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– planiraju na način daju što je više moguće realistične i od-
govaraju defi niranim scenarijima incidenta, te daju jasne rezultate 
za ocjenjivanje

– provode jer bi trebale spriječiti bilo kakva oštećenja tunela,

– mogu povremeno provoditi kao i vježbe računalnih simula-
cija radi dobivanja komplementarnih rezultata.

Redovite sveobuhvatne vježbe u uvjetima koji su što je više 
moguće realistični moraju se provoditi u svakom tunelu najmanje 
svake četiri godine. Zatvaranje tunela bit će potrebno samo ako se na 
prihvatljiv način može organizirati preusmjeravanje prometa. Dje-
lomične i/ili simulacijske vježbe moraju se provoditi svake godine 
između sveobuhvatnih vježbi. Na TEM cesti gdje je nekoliko tunela 
smješteno blizu jedan drugome, upravitelj tunela sveobuhvatnu vjež-
bu mora provesti barem u jednom od tih tunela.

Službenik za sigurnost i hitne službe moraju zajednički ocijeniti 
redovitu vježbu, sastaviti izvještaj i upravitelju tunela prema potrebi 
dati prijedloge za povećanje razine sigurnosti tunela.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Popis minimalnih sigurnosnih zahtjeva utvrđenih ovim Pravil-
nikom, tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 49.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pra-
vilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (»Narodne 
novine«, broj 119/09.).

Članak 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 
»Narodnim novinama«.
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Upravitelj tunela dostavlja dokumentaciju o sigurnosti iz član-
ka 44. stavka 4. ovoga Zakona službeniku za sigurnost, koji izdaje 
mišljenje o puštanju tunela u promet.

Upravitelj tunela dostavlja zahtjev za izdavanje odobrenja za 
rad tunela Upravnom tijelu, uz koji prilaže dokumentaciju o sigur-
nosti iz članka 44. stavka 4. ovoga Pravilnika i mišljenje službenika 
za sigurnost iz stavka 3. ovoga članka.

Upravno tijelo izdaje odobrenje za rad tunela. Odobrenje za rad 
tunela može se izdati uz ograničavajuće uvjete. Kopija odobrenja za 
rad tunela mora se proslijediti hitnim službama.

Tehnički zahvati i preinake

Članak 46.

Kod svakog značajnog tehničkog zahvata i drugih preinaka 
konstrukcije, opreme ili načina rada tunela koja bi mogla značajno 
promijeniti bilo koju sastavnu komponentu dokumentacije o sigur-
nosti, upravitelj tunela mora zatražiti novo odobrenje za rad tunela 
prema postupku opisanom u članku 45. ovoga Pravilnika.

Upravitelj tunela mora obavijestit službenika za sigurnost 
o svim drugim promjenama strukture i rada tunela., a prije bilo 
kakvih radova na preinakama tunela upravitelj tunela mora služ-
beniku za sigurnost dostaviti dokumentaciju s detaljnim prikazom 
prijedloga.

Službenik za sigurnost će ispitati posljedice preinake i dati svoje 
mišljenje upravitelju tunela, koji je kopiju mišljenja obvezan dosta-
viti Upravnom tijelu i hitnim službama.

Redovite vježbe

Članak 47.

Upravitelj tunela i hitne službe će u suradnji sa službenikom za 
sigurnost organizirati redovite zajedničke vježbe za osoblje tunela i 
hitne službe.

Redovite vježbe se:

POPIS MINIMALNIH ZAHTJEVA
Promet ≤2000 vozila/trak Promet >2000 vozila po traku Dodatni uvjeti da bi 

provedba bila obvezna ili 
napomene

500-1000 m >1000 m 500-1000 
m

1000-3000 m >3000 m

Strukturalne 
mjere

Dvije tunelske 
cijevi ili više

Članak 7.

st. 2.

Obvezno kada 15-godiš-
nja prognoza pokazuje 
da će promet biti >10 
000 vozila na dan/trak 

Nagibi ≤ 5% Članak 8.

st. 1.
� � � � � Obvezno, osim ako je ze-

mljopisno nemoguće

Nogostupi za slučaj 
nužde

Članak 9.

st. 1. i 2.
� � � � � Obvezno kada nema 

zaustavnog traka.

U postojećim tunelima 
gdje nema zaustavnog 
traka niti nogostupa 
za nuždu moraju se 
poduzeti dodatne i/ili 
pojačane mjere

Izlazi za slučaj 
nužde na razmaku 
ne većem od 500 m

Članak 9.

st. 3. – 12. 
  � � � Primjena izlaza za nuždu 

u postojećim tunelima 
mora biti ocijenjena za 
svaki slučaj posebno

Svi izlazi moraju biti 
označeni signalizacijom 
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Poprečne veze za 
hitne službe na 
razmaku ne većem 
od 1000 m

Članak 10,

st. 1. i 2.

 /   • • Obvezno u tunelima s 
dvije cijevi duljim od 
1000 m.

Prelazak razdjelnog 
traka izvan svakog 
portala

Članak 10.

st. 3. i 4.
� � � � � Obvezno izvan tunela s 

dvije i više cijevi gdje 
god je to zemljopisno 
moguće.

Zaustavne površine 
na najmanje svakih 
1000 m

Članak 11.    /  /  Obvezno u novim 
tunelima >1000 m bez 
zaustavnih traka. Kod 
postojećih tunela >1000 
m: ovisno o analizi. I za 
nove i za stare tunele 
ovisno o dodatnoj iskori-
stivoj širini tunela

Odvodnja za inci-
dentne tekućine

Članak 12. � � � � � Obvezno tamo gdje je 
dozvoljen prijevoz opa-
snih tereta

Otpornost objekta 
na požar

Članak 13. • • • • • Obvezno gdje lokalno 
urušavanje može imati 
katastrofalne posljedice

•  obvezno za sve tunele     nije obvezno

�   obvezno uz iznimke     preporučeno

POPIS MINIMALNIH ZAHTJEVA

Promet ≤2000 vozila/trak Promet >2000 vozila po traku Dodatni uvjeti 
da bi provedba 
bila obvezna, ili 
napomene

500-1000 m >1000 m 500-1000 m 1000-3000 m >3000 m

Rasvjeta

Normalna ra-
svjeta

Članak 14.

st. 1. • • • • •

Nužna rasvjeta
Članak 14.,

st. 2. • • • • •
Protupanična 
rasvjeta

Članak 14.

st. 3. • • • • •

Ventilacija

Mehanička ven-
tilacija

Članak 15.

st. 2.
  � • •

Posebni uređaji za 
(polu)poprečnu 
ventilaciju

Članak 15.

st. 5.
   (1)  l

Samo kad su 
ispunjeni uvjeti iz 
članka 15. st. 4.

Stanice za 
hitne sluča-
jeve

Najmanje svakih 
150 m

Članak 16. � • � • •

Opremljene telefo-
nom i 2 vatrogasna 
aparata, te pločom 
upozorenja na više 
jezika  da prostor 
ne osigurava zašti-
tu. U postojećim 
tunelima je dozvo-
ljen maksimalni 
razmak od 250 m 

Vodoopskrba
Najmanje svakih 
150 m

Članak 17. • • • • •

Ako nije dostupno, 
obvezno osigurati 
dovoljno vode na 
drugi način. 

U postojećim 
tunelima je dozvo-
ljen maksimalni 
razmak od 250 m
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Cestovne 
oznake

Članak 18. • • • • •
Za sve sigurnosne 
uređaje za korisni-
ke tunela 

Kontrolni 
centar

Članak 19.     •
Nadzor više tunela 
može biti centra-
liziran u jedan 
kontrolni centar

Sustavi nad-
zora

Video
Članak 20.,

st. 1. – 4.
    •

Obvezan u tuneli-
ma s kontrolnim 
centrom i mora 
imati mogućnost 
detekcije pojave 
dima i poreme-
ćaja u odvijanju 
prometa

Automatsko otkri-
vanje incidenata 
i/ili požara

Članak 20.,

st. 5. • • • • •
Najmanje jedan 
od dva sustava je 
obvezan u tuneli-
ma s kontrolnim 
centrom.

Oprema za 
zatvaranje 
tunela

Prometni signali 
prije ulaza

Članak 21.,

st. 1.
 •  • •

Prometni signali 
unutar tunela 
najmanje svakih 
1000 m

Članak 21.,

st. 2.
     

Preporuča se ako 
postoji kontrolni 
centar, a duljina 
prelazi 3000 m

Komunikacijski 
sustavi

Radioemitiranje 
za hitne službe

Članak 22.

st. 1.
   • •

Hitne radioporu-
ke za korisnike 

tunela

Članak 22.

st. 2. • • • • •
Obvezno tamo gdje 
se radio program 

emitira za korisnike 
tunela i gdje postoji 

kontrolni centar

Zvučnici u skloni-
štima i izlazima

Članak 22.

st. 4. • • • • •

Obvezno gdje 
korisnici koji se 

evakuiraju moraju 
čekati prije nego 

mogu izaći na 
otvoreno

Opskrba energijom u nuždi Članak 23. • • • • •

Za osiguranje funk-
cioniranja neop-

hodne sigurnosne 
opreme barem 

tijekom evakuacije 
korisnika tunela

Prometni znakovi i 
oprema moraju biti 
spojeni i na rezer-
vni izvor napajanja

(UPS)

Otpornost opreme na vatru Članak 24. • • • • •
Mora biti usmje-
rena održavanju 

potrebnih funkcija 
sigurnosti

(1) Dokazati numeričkim putem u uvjetima redovnog pogona i uvjetima požara  


